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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

03-01/17 ВК1 
Внутренние системы водоснабжения и 
канализации 

 

03-09/15 ВК2 
Насосная станция хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

 

03-01/17 ОВ Отопление вентиляция и кондиционирование  

03-01/17 ТМ1 
Индивидуально-тепловой пункт. 
Тепломеханические решения 

 

03-01/17 ТМ2 
Индивидуально-тепловой пункт. Узел учета 
тепловой энергии 

 

03-01/17 АТМ 
Индивидуально-тепловой пункт. 
Автоматизация тепломеханических решений 

 

03-01/17 ЭОМ 
Силовое оборудование. Электрическое 
освещение 

 

03-09/17ЭГ Молниезащита  

03-01/17 СС1 Структурированная кабельная система  

03-01/17 СС2 
Диспетчеризация инженерного и лифтового 
оборудования 

 

03-01/17 СС3 
Система контроля и управления доступом 
(Домофон)  

03-01/17 ПС Автоматическая пожарная сигнализация  

03-01/17 РТ1 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение 
Книга 1. Радиофикация 

 

03-01/17 РТ2 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение 
Книга 2. Система коллективного приема 
телевизионного сигнала 

 

03-01/17 СОТ Система охранного телевидения  
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

-1 Общие данные  

-2 Условные графические обозначения  

-3 
Секция 1. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-4 
Секция 2. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-5 
Секция 3. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-6 
Секция 4. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-7 
Секция 5. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-8 
Секция 6. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-9 
Секция 7. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-10 
Секция 8. Структурная схема сетевых устройств 
системы IP-домофона 

 

-11 
Схема подключений вызывных блоков домофона и 
сетевых контроллеров доступа 

 

-12 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План подвала 

 

-13 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План 1этажа 

 

-14 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План 2-9 этажей 

 

-15 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План 10-12  этажей 

 

-16 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План 13  этажа 

 

-17 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 1. План 14  этажа 

 

-18 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 2. План подвала 

 

-19 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 2. План 1этажа 

 

-20 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 2. План 2-5 этажей 

 

-21 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 2. План 6 этажа 

 

-22 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План подвала 

 

-23 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План 1этажа 
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-24 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План 2 этажа 

 

-25 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План 3-7 этажей 

 

-26 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План 8 этажа 

 

-27 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 3. План 9  этажа 

 

-28 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 4. План подвала 

 

-29 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 4. План 1 этажа 

 

-30 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 4. План 2-7 этажей 

 

-31 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 4. План 8 этажа 

 

-32 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 4. План 9 этажа 

 

-33 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 5. План подвала 

 

-34 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 5. План 1 этажа 

 

-35 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 5. План 2-6 этажей 

 

-36 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 5. План 7 этажа 

 

-37 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 5. План 8 этажа 

 

-38 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 6. План подвала 

 

-39 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 6. План 1 этажа 

 

-40 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 6. План 2-4 этажей 

 

-41 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 6. План 5 этажа 

 

-42 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 6. План 6 этажа 

 

-43 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 7. План подвала 

 

-44 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 7. План 1 этажа 

 

-45 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 7. План 2-5 этажей 

 

-46 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 7. План 6 этажа 

 

-47 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 7. План 7 этажа 

 

-48 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 8. План подвала 

 

-49 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 8. План 1 этажа 

 

-50 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 8. План 2-6 этажей 
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-51 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 8. План 7 этажа 

 

-52 
План прокладки кабелей системы контроля и 
управления доступом. Секция 8. План 8 этажа 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

ГОСТ Р 21.1101-2013 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

 

ГОСТ Р 51241- 2008 
Средства и системы контроля и управления 
доступом. Классификация. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

 

ГОСТ Р 54831-2011 
Системы контроля и управления доступом. 
Устройства преграждающие управляемые. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

 

Р 78.36.039-2014 

Рекомендации. Технические средства систем 
безопасности объектов. Обозначения условные 
графические элементов технических средств охраны, 
систем контроля и управления доступом, систем 
охранного телевидения 

 

ГОСТ Р 53246-2008 
Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов 
системы. Общие требования 

 

   

 Прилагаемые документы  

03-01/17 СС3.КЖ Кабельный журнал 10 листов 

03-01/17 СС3.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 2 листа 
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1. Общие указания. 

Настоящий комплект рабочей документации разработан на основании: 

- технических условий №1/27 от 27.10.2015г. на подключение к 

телекоммуникационным сетям ООО «ЗагородТелеком» (Оператор) 

проектируемой жилой застройки по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г.п. 

Горки Ленинские, вблизи д. Сапроново; 

- технического задания; 

- материалов изысканий; 

- исходных данных, выданных Заказчиком. 

Рабочей документацией предусмотрено оснащение многоквартирного жилого 

дома IP-видеодомофонной системой. 

IP-видеодомофонная система предназначена для обеспечения контроля и 

управления доступом в здание жилого дома. 

Проектом предусмотрена установка видеодомофонов BEWARD DS-03M. 

Питание основных сетевых устройств выполнено по технологии PoE (Power Over 

Ethernet). Данные вызывные панели позволяют осуществлять связь с 

абьонетскими устройствами а так же диспетчерсими центрами микрорайона 

посредством SIP протокола. 

Основные технические решения принятые при проекетировании: 

Проектом предусмотрены: 

- вызывные панели DS-03M 

- контроллеры вызывной панели NC-101P 

- контроллеры дверей Z5R WEB 

- абонентские панели GXV 3240 

- считыватели карт PR-105 

- кнопки «выход» AT-H801B 

- электромагнитыне замки на дверях в колясочные, подвалы и помещения 

связи 

- электромеханические замки на входных дверях 

- источники питания 12В для электропитания замков 

- датчики положения дверей ИО-102-2 
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- управляемые PoE коммутаторы D-Link DGS-1210-52MPP обладающие 

максимальным PoE бюджетом в своем классе 

2. Указания по монтажу. 

Установка абонентских устройств видеодомофонов производится на высоте 

1,6 м. Установка контроллеров двери производится на максимально возможной в 

данном помещении высоте, длдя предотвращения несанкционированного 

доуступа. Установка вызывных панелй видеодомофона также производится на 

высоте 1,6м. 

Прокладка кабельной линии от коммутатторов до контроллеров дверей, 

контроллеров вызывных панелей и абонентских устройств выполняется кабелем 

марки КВПнг(А)-LS 4х2х0,52 в проволочных лотках  совместно с кабелями СКС и 

открыто в ПНД трубе в подвале, в ПВХ трубах в стяжке пола , а также в стенах.  

Прокладка кабельных линий от контроллеров до исполнительных устройств 

(замков, считывателей, источников питания  и т.д.) осуществляется кабелем 

марки КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 скрыто в штрабе в ПВХ трубе. 

Прокладка кабельных линий между коммутаторами выполнить одномодовым 

волоконно-оптическим кабелем марки Alpha Mile 606-01-02-C в кабельных лотках 

совместно с кабелями СКС. 

Прокладка межэтажных кабельных линий выполняется по слаботочным 

горизонтальным стояка. Проход кабеля через стены выполнить в стальной трубе, 

с последующей заделкой легкопробиваемым материалом. 
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными 
нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)

в составе комплекса жилых домов по адресу:
Московская область, Ленинский район, Городское поселение

Горки Ленинские, д. Сапроново

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система контроля и управления доступом (домомфон)

 Кабельный журнал

03-01/17-СС3.КЖ

2019



Марка Число жил  и 
сечение

Секция 1
1.0.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, подвал, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 9 25

1.1.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 18

1.1.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 18

1.1.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 29 25 13

1.1.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 29 25 13

1.1.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 15

1.1.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 26 25 11

1.2.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 20 25 5

1.2.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 21 25 6

1.2.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 22 25 7

1.2.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 22 25 7

1.2.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 15

1.2.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 15

1.3.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 23 25 5

1.3.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 24 25 6

1.3.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 25 25 7

1.3.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 25 25 7

1.3.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 15

1.3.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 15

1.4.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 26 25 5

1.4.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 27 25 6

1.4.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 28 25 7

1.4.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 28 25 7

1.4.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 15

1.4.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 15

1.5.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 29 25 5

1.5.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 6

1.5.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 31 25 7

1.5.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 31 25 7

1.5.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 15

1.5.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 15

1.6.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 32 25 5

1.6.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 6

1.6.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 7

1.6.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 7

1.6.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 15

1.6.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 15

1.7.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 5

1.7.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 6

1.7.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 7

1.7.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 7

1.7.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 15

1.7.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 7 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 15

1.8.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 5

1.8.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 6

1.8.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 7

1.8.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 7

1.8.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 15

1.8.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 8 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 15
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1.9.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 5

1.9.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 6

1.9.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 7

1.9.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 7

1.9.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 15

1.9.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 9 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 15

1.10.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 5

1.10.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 6

1.10.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 7

1.10.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 7

1.10.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 15

1.10.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 15

1.10.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 10 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 13

1.11.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 5

1.11.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 6

1.11.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 7

1.11.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 7

1.11.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 15

1.11.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 15

1.11.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 11 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 13

1.12.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

1.12.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 6

1.12.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 7

1.12.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 7

1.12.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 15

1.12.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 15

1.12.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 12 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 13

1.13.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 5

1.13.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 6

1.13.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 7

1.13.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 7

1.13.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 15

1.13.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 15

1.13.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 13 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 13

1.14.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 5

1.14.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 7

1.14.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 7

1.14.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 15

1.14.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 15

1.14.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 1, 14 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 64 25 13

Секция 2
2.1.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 8

2.1.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 8

2.1.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 4

2.1.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 4

2.1.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 6

2.1.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 10

2.1.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 9

2.2.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 6

2.2.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 5
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2.2.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 3

2.2.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 7

2.2.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 11

2.2.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 11

2.2.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 65 25 18

2.2.8 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 8 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 19

2.2.9 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 2 этаж, квартира 9 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 19

2.3.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 6

2.3.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 5

2.3.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 3

2.3.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 7

2.3.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 11

2.3.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 11

2.3.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 68 25 18

2.3.8 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 8 UTP cat 5e 4x2x0,5 69 25 19

2.3.9 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 3 этаж, квартира 9 UTP cat 5e 4x2x0,5 69 25 19

2.4.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 6

2.4.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 5

2.4.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 3

2.4.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 7

2.4.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 64 25 11

2.4.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 64 25 11

2.4.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 71 25 18

2.4.8 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 8 UTP cat 5e 4x2x0,5 72 25 19

2.4.9 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 4 этаж, квартира 9 UTP cat 5e 4x2x0,5 72 25 19

2.5.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 6

2.5.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 5

2.5.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 3

2.5.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 7

2.5.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 67 25 11

2.5.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 67 25 11

2.5.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 74 25 18

2.5.8 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 8 UTP cat 5e 4x2x0,5 75 25 19

2.5.9 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 5 этаж, квартира 9 UTP cat 5e 4x2x0,5 75 25 19

2.6.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 6

2.6.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 7

2.6.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 70 25 11

2.6.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 70 25 11

2.6.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 77 25 18

2.6.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 19

2.6.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 2, 6 этаж, квартира 7 UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 19

Секция 3
3.0.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3,подвал, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 5 25 5

3.1.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 13

3.1.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 13

3.1.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 10

3.1.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 9

3.2.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 8

3.2.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 6

3.2.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 5
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3.2.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 11

3.2.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 13

3.3.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 9

3.3.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 8

3.3.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 6

3.3.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 5

3.3.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 11

3.3.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 13

3.4.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 9

3.4.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 8

3.4.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 6

3.4.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 5

3.4.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 11

3.4.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 13

3.5.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 9

3.5.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 8

3.5.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 6

3.5.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 5

3.5.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 11

3.5.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 13

3.6.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 9

3.6.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 8

3.6.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 6

3.6.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 5

3.6.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 11

3.6.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 13

3.7.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 9

3.7.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 8

3.7.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 6

3.7.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 5

3.7.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 11

3.7.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 7 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 13

3.8.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 9

3.8.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 8

3.8.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 6

3.8.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 5

3.8.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 11

3.8.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 8 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 13

3.9.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 9

3.9.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 8

3.9.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 6

3.9.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 5

3.9.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 11

3.9.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 3, 9 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 62 25 13

1 Секция 3, ЩТК2.1 Секция 1, ЩТК1 SM/FO 111

2 Секция 3, ЩТК2.1 Секция 6, ЩТК3 SM/FO 100

3 Секция 6, ЩТК3 Секция 1, ЩТК1 SM/FO 141

Секция 4
4.1.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 23 25 11

4.1.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 5
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4.1.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 14

4.1.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 11

4.1.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 11

4.1.6 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 11

4.1.7 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 11

4.1.8 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 14

4.1.9 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 16

4.2.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 12

4.2.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 10

4.2.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 31 25 6

4.2.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 5

4.2.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 30 25 5

4.3.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 12

4.3.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 10

4.3.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 6

4.3.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 5

4.3.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 33 25 5

4.4.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 12

4.4.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 10

4.4.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 6

4.4.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 5

4.4.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 5

4.5.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 12

4.5.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 10

4.5.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 6

4.5.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 5

4.5.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 5

4.6.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 12

4.6.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 10

4.6.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 6

4.6.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 5

4.6.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 5

4.7.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 12

4.7.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 10

4.7.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 6

4.7.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 5

4.7.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 5

4.8.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 8 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 12

4.8.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 8 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 10

4.8.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 8 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 6

4.8.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 8 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 5

4.8.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 8 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 5

4.9.1 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 9 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 12

4.9.2 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 9 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 10

4.9.3 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 9 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 6

4.9.4 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 9 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 5

4.9.5 ШТК2 (Секция 3) Секция 4, 9 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 5

Секция 5
5.1.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 4

5.1.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 9
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5.1.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 8

5.1.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 8

5.1.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 7

5.1.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 7

5.1.7 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 4

5.1.8 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 12

5.2.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 5

5.2.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 5

5.2.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 4

5.2.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 9

5.2.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 17

5.2.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 14

5.3.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 5

5.3.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 5

5.3.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 4

5.3.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 9

5.3.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 17

5.3.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 14

5.4.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 5

5.4.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 5

5.4.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 4

5.4.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 9

5.4.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 17

5.4.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 14

5.5.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 5

5.5.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 5

5.5.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 4

5.5.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 9

5.5.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 17

5.5.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 14

5.6.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 5

5.6.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 5

5.6.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 4

5.6.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 9

5.6.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 17

5.6.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 14

5.7.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

5.7.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

5.7.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 49 25 4

5.7.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 9

5.7.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 62 25 17

5.7.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 7 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 14

5.8.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 8 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 5

5.8.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 8 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 4

5.8.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 8 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 9

5.8.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 5, 8 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 65 25 17

Секция 6
6.0.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, подвал, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 4 25 4

6.1.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 14 25

6.1.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 7
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6.1.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 9

6.1.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 9

6.1.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 6

6.1.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 6

6.1.7 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 5

6.1.8 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 11

6.2.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 13

6.2.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 12

6.2.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 32 25 3

6.2.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 5

6.2.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 36 25 7

6.2.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 10

6.3.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 13

6.3.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 12

6.3.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 35 25 3

6.3.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 37 25 5

6.3.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 39 25 7

6.3.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 10

6.4.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 13

6.4.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 47 25 12

6.4.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 38 25 3

6.4.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 40 25 5

6.4.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 42 25 7

6.4.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 10

6.5.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 13

6.5.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 12

6.5.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 41 25 3

6.5.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 43 25 5

6.5.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 45 25 7

6.5.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 10

6.6.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 13

6.6.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 12

6.6.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 44 25 3

6.6.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 46 25 5

6.6.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 7

6.6.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 6, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 10

Секция 7
7.1.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 90 25 4

7.1.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 80 25 15

7.1.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 80 25 15

7.1.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 13

7.1.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 13

7.1.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 77 25 11

7.1.7 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 82 25 17

7.2.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 13

7.2.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 81 25 16

7.2.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 77 25 12

7.2.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 70 25 5

7.2.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 71 25 6

7.2.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 72 25 7

Страница  7 из 9



Марка Число жил  и 
сечение

№

Н
аз

на
че

ни
е

Н
ап

ря
же

ни
е,

 
В

Диаметр (мм.) Длинна (м.) Диаметр (мм.)

№
 т

ру
бы

Наименование

Откуда Куда

Кабель или провод

ПроложеноТрубы

Примечание

Кабель или провод

Общая 
длинна (м.)

Число жил и 
сечениеМарка

7.3.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 81 25 13

7.3.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 84 25 16

7.3.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 80 25 12

7.3.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 73 25 5

7.3.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 74 25 6

7.3.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 75 25 7

7.4.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 84 25 13

7.4.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 87 25 16

7.4.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 83 25 12

7.4.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 76 25 5

7.4.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 77 25 6

7.4.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 78 25 7

7.5.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 87 25 13

7.5.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 90 25 16

7.5.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 86 25 12

7.5.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 79 25 5

7.5.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 80 25 6

7.5.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 81 25 7

7.6.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 90 25 13

7.6.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 93 25 16

7.6.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 89 25 12

7.6.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 82 25 5

7.6.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 83 25 6

7.6.6 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 84 25 7

7.7.1 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 93 25 16

7.7.2 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 82 25 12

7.7.3 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 85 25 5

7.7.4 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 86 25 6

7.7.5 ШТК3 (Секция 6) Секция 7, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 87 25 7

Секция 8
8.1.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 34 25 4

8.1.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 8

8.1.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 8

8.1.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 6

8.1.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 6

8.1.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

8.1.7 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, NCP-101P UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

8.1.8 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 8

8.1.9 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 1 этаж, Z5R-WEB UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 11

8.2.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 8

8.2.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 50 25 5

8.2.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 48 25 3

8.2.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 52 25 7

8.2.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 12

8.2.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 2 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 13

8.3.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 8

8.3.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 53 25 5

8.3.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 51 25 3

8.3.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 55 25 7
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8.3.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 12

8.3.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 3 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 13

8.4.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 8

8.4.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 56 25 5

8.4.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 54 25 3

8.4.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 58 25 7

8.4.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 12

8.4.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 4 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 64 25 13

8.5.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 62 25 8

8.5.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 59 25 5

8.5.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 57 25 3

8.5.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 61 25 7

8.5.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 12

8.5.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 5 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 67 25 13

8.6.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 65 25 8

8.6.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 62 25 5

8.6.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 60 25 3

8.6.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 64 25 7

8.6.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 69 25 12

8.6.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 6 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 70 25 13

8.7.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 68 25 8

8.7.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 65 25 5

8.7.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 63 25 3

8.7.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 67 25 7

8.7.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 72 25 12

8.7.6 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 7 этаж, квартира 6 UTP cat 5e 4x2x0,5 73 25 13

8.8.1 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 8 этаж, квартира 1 UTP cat 5e 4x2x0,5 71 25 8

8.8.2 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 8 этаж, квартира 2 UTP cat 5e 4x2x0,5 68 25 5

8.8.3 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 8 этаж, квартира 3 UTP cat 5e 4x2x0,5 66 25 3

8.8.4 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 8 этаж, квартира 4 UTP cat 5e 4x2x0,5 75 25 12

8.8.5 ЩТК 1 (Секция 1) Секция 8, 8 этаж, квартира 5 UTP cat 5e 4x2x0,5 76 25 13

Итого:
SF/FO 352

UTP cat 5e 4x2x0,5 21504

ПВХ труба ф 25мм 3807
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
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документа, опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. из-
мерения 

Кол. Масса 

1 ед., кг 
Примечание 

 Оборудование        

1.  
Коммутатор 2 уровня 48 портов 10/100/100Base-T, 4 порта 1000Base-

X SFP, POE бюджет 740 Вт 
DGS-1210-52MPP  D-Link шт. 10   

2.  SFP модуль 1000Base-Lx DEM 310GT  D-Link шт. 23   

3.  Оптический патч-корд LC-LC duplex 
FC-S2-9-DLC/AR-DLC/AR-H-

1M-PVC-YL 
 Hyperline шт. 23   

4.  Кабельный органайзер 1U ГКО-1-6 30412217701 «ЦМО» шт. 10   

5.  Патч-панель 48 портов PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D  Hyperline шт. 10   

6.  Вызывная панель видеодомофона DS-03M  Beward шт. 15   

7.  Абонентская панель видеодомофона GXV3240  Beward шт 366   

8.  Контроллер вызывной панели NC-101P  Beward шт. 15   

9.  Сетевой контроллер двери  Z5R-WEB  Iron Logic шт. 34   

10.  Резервный источник питания ББП-30 исп1  AccordTec шт. 34   

11.  Считыватель карт  PR105  AccordTec шт. 34   

12.  Кнопка «Выход» AT-H801B  AccordTec шт. 34   

13.  Замок электромагнитный ML500  Abloy шт 19   

14.  Замок электромеханический Abloy EL581 ONEFIT  Abloy шт 15   

15.  Извещатель магнитоконтактный ИО-102-2  РЗМКП шт. 34   

16.  Аккумуляторная батарея  DTM 1207  Delta шт. 34   

17.  Патч-корд медный Cat5e, 0,5м 
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ-45-

C5e-0,5M-LSZH 
 Hyperline шт. 366   

18.  Патч-корд медный Cat5e, 2м 
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ-45-

C5e-2M-LSZH 
 Hyperline шт. 15   

19.  Разъемы RG-45  PLUG-8P8C-U-C5  Hyperline шт. 366   

 Материалы        

20.  Кабель UTP cat5 в негорючей оболочке КВПнг(А)-LS 4х2х0,52  Спецкабель м 21580   

21.  Кабель парной скрутки для систем автоматики КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75  Спецкабель м 510   

22.  Кабель волоконно оптический SM 2 волокна Alpha Mile 606-01-02-C  NAG м 355   

23.  Труба гофрированная Dусл=25 мм   ДКС м 3810   
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Код продукции Поставщик 
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1 ед., кг 
Примечание 

24.  Труба стальная водогазопроводная, Dусл.пр.=40 мм, ГОСТ 3262-75    м 120   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


